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Kanalisationsreglement fiir die Gemeinde Altishofen

vom G.5, 7972

DIE EINWOHNERGEMEINDE ALTISHOFEN

erldsst, gestilitzt auf das Bundesgesetz iiber den Schutz
der Gewdsser gegen Verunreinigung, das kantonale Gesetz
Uber den Gewdsserschutz und die Vollziehungsverordnung
hiezu, sowie auf das Baugesetz fiir den Kanton Luzern,
folgendes Kanalisationsreglement:

I. Allgemeines

Art. 1

1. Abwasseranlagen

a) Zweck Zur Sammlung, Ableitung und Reinigung
der Abwasser in der Gemeinde Altishofen
werden die erforderlichen Abwasseranla-
gen erstellt.

Art. 2

b) Umfang 1 Die Abwasseranlagen umfassen:

a) Das Kanalisationsnetz (Misch- oder
Trennsystem) bestehend aus den

Anschlussleitungen samt Nebenanla-

gen, wie Schidchte, Abscheide- und
Hausklaranlagen, fiir das Ableiten
der Abwasser vom Anfallort in die
Sammelleitungen, und den



Sammelleitungen samt Spezialbauwer-
ken wie Pumpstationen und Regenaus-
ldsse, fiir das Sammeln und Ableiten
der Abwasser aus den verschiedenen
Einzugsgebieten in die Abwasserrei-
nigungsanlage

b) Die Abwasserreinigqungsanlage mit der
Ableitung in den Vorfluter.

Eingedeckte Bachldufe und Drainagelei-
tungen fallen in der Regel nicht unter
die Abwasseranlagen, sofern sie aus-
schliesslich Bach- und Drainagewasser
fuhren.

Art. 3

c) Erstellung 1

Die Gemeinde erstellt allein oder zusam-
men mit anderen Gemeinden die Abwasser-
reinigungsanlage und diejenigen Sammel-
leitungen, welche die Gemeindeversamm-
lung gestiitzt auf die Vorschldge des Ge-
meinderates bestimmt., Die ibrigen Sammel-
leitungen, sowie die Anschlussleitungen
sind von den interessierten Grundeigentii-
mern zu erstellen

2 Das gesamte Kanalisationsnetz ist nach
Massgabe des generellen Kanalisationspro-
jektes das auf der Gemeindekanzlei ein-
gesehen werden kann, zu erstellen.

Art. 4

d) Uebernahme von Wenn das offentliche Interesse es ver-

von privaten
Leitungen

langt, kann der Gemeinderat von Priva-
ten erstellte Leitungen zu Eigentum
der Gemeinde iibernehmen; kann keine
glitliche Einigung erzielt werden, so
sind die Vorschriften des Enteignungs-
rechtes massgebend.



e) Reinigung und
Unterhalt

f) Rechtsnatur

g) Finanzierung

Art, 5

1 Reinigung und Unterhalt der gemeinde-
eigenen Sammelleitungen obliegen der
Gemeinde.

2. Reinigung und Unterhalt der privaten
Sammelleitungen und Anschlussleitun-
gen sind Sache der Leitungseigentiimer.
Die Gemeinde kann die Reinigung der
Sammel- und Anschlussleitungen bis zu
den Falleitungen im Gebiude auf Kosten
der Leitungseigentiimer selber besorgen.

3 Wenn ein Leitungseigentiimer seinen Ver-
pflichtungen nicht nachkommt und einer
entsprechenden Aufforderung innert niitz-
licher Frist nicht Folge leistet, so
lasst der Gemeinderat die erforderlichen
Arbeiten auf Kosten des Saumigen durch
Dritte ausfiihren,

Art. 6

Die Abwasseranlagen, die von der Gemeinde
erstellt oder zu Eigentum ilibernommen wer-
den, sind Offentlichrechtlicher Natur.
Die anderen Abwasseranlagen sind privat-
rechtlicher Natur.

Art. 7

Die Kosten fiir Bau, Betrieb, Unterhalt und
Reinigung der Sffentlichen Abwasseranla-
gen werden gedeckt durch:

a) Leistungen der Gemeinde

b) Beitrdge und Gebiihren der Grundeigen-
timer

¢) Kantons- und Bundesbeitrige



2, Werkplan

3. Aufsicht und
Verwaltung

l. Anschluss-
pflicht

Art. 8

Der Gemeinderat l&sst einen Werkplan
(Kanalisations-Kataster) erstellen,
aus dem die genaue Lage, Tiefe und
Dimension sdmtlicher Sammelleitungen
mit Spezialbauwerken und Anschlusslei-
tungen ersichtlich ist.

Dieser Plan ist laufend nachzufiihren

2
und auf der Gemeindekanzlei aufzule-
gen.

Art. S

1 Die Aufsicht iber Bau, Betrieb, Unter-
halt und Reinigung samtlicher Abwasser-
anlagen obliegt dem Gemeinderat.

2. Die Verwaltungsgeschifte obliegen dem

Gemeindeammannamt, das als Organ des
Gewdsserschutzamtes bestimmt wird (§ 1
lit. a der Vollziehungsverordnung zum
Gesetz Uber den Gewdsserschutz).

ITI. Gebdude- und Grundstiickentwidsserung

Art. 10

Die Grundeigentimer sind verpflichtet,
auf ihre Kosten jedes Grundstiick und
jedes bestehende oder neu zu errichten-
de Gebdude durch unterirdische Leitun-
gen an die Sammelleitungen anzuschlies-
sen.

Der Gemeinderat kann fiir den Anschluss
Termine festsetzen.



Art. 11

2. Ausnahmen von 1
der Anschluss-
pflicht

Von der Anschlusspflicht sind ausge-
nommen 3

a) Landwirtschafts- und Girtnereibe-
triebe, sofern die Abwasser in
ausreichend grossen, dichten Jau-
chegruben ohne Ueberlauf gespei-
chert werden und periodisch verwer-
tet werden,

b) Unbebaute Grundstiicke, sofern der
Anschluss nicht zur Sicherung von
Strassen und Wegen gegen Wasser-
schaden oder aus anderen Sffentli-
chen Interessen erforderlich ist.

2 Weitere Ausnahmen kann das Polizei-
departement bewilligen.
Art. 12

3. Gemeinsame An- 1
schlusslei-
tungen; Bean-
spruchung frem-
den Grundeigen-2
tums

Jedes Grundstick und jedes Gebiude ist
in der Regel fiir sich und ohne Beniit-
zung fremder Parzellen zu entwissern.

Wollen fir mehrere Grundstiicke gemein-
same Anschlussleitungen erstellt wer-
den, und ist dazu fremdes Grundeigen-
tum in Anspruch zu nehmen, so haben

die Beteiligten vor Baubeginn die ge-
genseitigen Rechte und Pflichten (Durch-
leitung, Erstellung, Unterhalt) durch
Eintragung im Grundbuch rechtsgiiltig

zu regeln und sich beim Gemeinderat hie-~
riber auszuweisen.

Ist fremdes Grundeigentum in Anspruch zu
nehmen, und konnen sich die Beteilig-
ten hieridber nicht giitlich einigen, so
ist das Verfahren gemidss Art., 691 ZGB
und § 91 EG zum ZGB einzuleiten, oder
gegebenenfalls das Enteignungsrecht in



l. Anschluss-
bewilli-
gungsge-
such

2. Gesuchs-
unterlagen

Anspruch zu nehmen (Art. 13 des Bundes-
gesetzes lber den Schutz der Gewidsser).

Beli Beanspruchung des dem Kanton gehdren-
den Gebietes (Kantonsstrassen, offentl.
Gewdsser) ist die Bewilligung des Bau-
departementes einzuholen. Dem Bewilli-
gungsgesuch sind die Plane beizulegen.

III. Bewilligungsverfahren und behordliche

Kontrolle

Art. 13

Fliir jeden direkten oder indirekten An-
schluss an die Sammelleitungen, wie auch
fiir Abadnderungen an bestehenden An-~
schlussleitungen und Nebenanlagen ist
die Bewilligung des Gemeinderates einzu-
holen.

Beim Neu- oder Umbau von Gebaduden ist
auch dann eine Anschlussbewilligung ein-
zuholen, wenn an der Anschlussleitung
nichts geandert wird.

Das schriftliche Gesuch ist dreifach
und gleichzeitig mit einem allfadlligen
Baugesuch einzureichen.

Art. 14

Dem Gesuch sind folgende, vom Planver-
fasser und Bauherrn unterzeichnete Plane
dreifach beizulegen:

a) Situationsplan (vom Geometer beglau-
bigte Kopie des nachgefiihrten Grund-




3. Anschluss-~
bewilligung

buchplanes) des zu entwissernden
Grundstiickes, aus dem die Lage der
nachsten Sammelleitung, einer all-
fallig zu erstellenden Sammelleitung,
und der Anschlussleitung ersichtlich
sind.

b) Kanalisationsplan (Gebdudegrundriss)
im Massstab 1 : 50 oder 1 : 100 mit
folgenden Angaben: Samtliche Anfall-
stellen unter Bezeichnung der Art
der anfallenden Abwasser und Anzahl
der Apparate, die Fall- und Grund-
leitungen, Schichte, Abscheider,
Rickstauverschliisse, besondere Ent-
liftungen usw., alles mit den er-
forderlichen technischen Angaben,
wie Lichtweite, Gefidlle, Koten, Mate-
rial.

Der Gemeinderat kann weitere Pline und
Unterlagen (Lidngeprofile usw.) einverlan-
gen, soweit dies filir die Beurteilung des
Gesuches erforderlich ist.

Art. 15

Der Gemeinderat entscheidet iiber das An-
schlussbewilligungsgesuch und fiigt den
Bewilligungen die erforderlichen Auf-
lagen und Bedingungen bei.

Mit den Bauarbeiten darf vor der Ertei-
lung der Anschlussbewilligung nicht be-~
gonnen werden,

Wenn innert Jahresfrist mit der Ausfiih-
rung des genehmigten Projektes nicht be-
gonnen wird, erlischt die Anschlussbe-
willigung. Die Zeit, widhrend der infol-
ge von Baueinsprachen oder Rekursen mit
den Bauarbeiten nocht nicht begonnen
werden kann, ist hiebei nicht mitzurech-
nen.




Die Brtreckung der Glltigkeit der Be-

willigung um ein weiteres Jahr ist wie
bei der Baubewilligung moglich (§ 136

Abs. 2 des Baugesetzes).

Art. 16

4. Abweichungen 1 Abweichungen von den genehmigten Pli-
von den nen sind nur mit Bewilligung des Ge-
genehmigten meinderates zulassig.

Pldnen
2 Es sind hieflir entsprechend abgeinderte
Pl&ne einzureichen.,

Art., 17

5. Kontrolle 1l Die Vollendung der Anlage ist dem Ge-
und Abnahme meindeammannamt vor dem Findecken recht-
zeitig mitzuteilen.

2 Dieses priift die Anlagen unverziiglich
auf Dichtigkeit und Uebereinstimmung
mit den genehmigten Pldnen samt Be-
dingungen und Auflagen. Es verfligt
notigenfalls die Abdnderungen vor-
schriftswidriger Ausfiihrungen.

3 Die Leitungen werden vom Gemeindeam-
mannamt eingemessen und in den Werk-
plan eingetragen.

4 Wurde eine Leitung ohne vorherige Mel-
dung eingedeckt, so muss das Gemeinde-
ammannamt deren Freilegung auf Xosten
des Bauherrn verlangen.

Art. 18

6. Betriebs- 1l Dem Gemeinderat steht das Recht zu,
kontrollen die privaten Abwasseranlagen auch im



Betrieb kontrollieren zu lassen. Den
Kontrollorganen ist der Zutritt jeder-
zeit zu gestatten,

2 In ausserordentlichen Fdllen kann der
Gemeinderat Experten beiziehen. Die da-
durch entstehenden Kosten hat er nach
Massgabe des Obligationenrechtes den
verantwortlichen Leitungseigentiimern
oder Dritten aufzuerlegen.

Art. 19

7. Vereinfachtes Fiir die gleichzeitig mit der Erstellung
Verfahren einer Sammelleitung zu erfolgenden An-

schlisse von Gebduden und Grundstiicken
ist kein Anschlussbewilligungsgesuch ein-
zureichen. Der Gemeinderat und die von
ihm beauftragten Organe legen die Einzel-
heiten des Anschlusses im Einvernehmen mit
dem Grundeigentiimer fest.

IV. Bau~- und Betriebsvorschriften

Art. 20

1. Anschluss an 1 Das Abwasser ist den Sammelleitungen in
die Sammellei- geschlossenen, moglichst gradlinig ange-
tungen legten, dichten Leitungen mit geniligender

Ueberdeckung zuzufiihren.

2 In Gebieten, in denen das generelle Kana-
lisationsprojekt das Trennsystem vorsieht,
sind Meteor-, Bach- und Drainagewasser,
Abldufe von Laufbrunnen sowie Ueberliufe
von Quell- und Grundwasserfassungen in die
Meteorwasserleitungen einzuleiten.




2.

Industrielle
und gewerbli-
che Abwasser;
schddliche
Stoffe

(o}
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Die Lichtweite der Anschlussleitungen
richtet sich nach der Grdsse des zu
erwartenden Abwasseranfalles. Das Ge-
fdlle darf in der Regel nicht weniger
als 3 % betragen.

Beim Durchgang durch Hausmauern und
Fundamente sind die Leitungen so zu ver-
legen, dass keine Rohrbriiche entstehen
konnen. In schlechtem Baugrund sowie

im Strassen- und Trottoirgebiet sind
die Leitungen einzubetonieren. Im iibri-
gen sind die Leitungen in Sand und Kies
sorgfdltig einzubetten.

Die Vereinigung zweier Abflussrohre soll
in der Fliessrichtung unter einem spit-
zen Winkel von hochstens 45° erfolgen.

Bei Richtungswechsel sind Schichte zu
erstellen; ausnahmsweise kdnnen Bogen-
formstiicke gestattet werden.

Der Anschluss an die Sammelleitungen
hat in der Regel in deren Kontrollschich-
te zu erfolgen,

In der Nihe von Wasserleitungen sind
die Kanalisationen so zu erstellen, dass
das Trinkwasser nicht gefahrdet wird.

Soweit in diesem Reglement nichts Abwei-
chendes bestimmt wird, sind die Anschluss-
leitungen und Nebenanlagen gemiss den
Richtlinien des Verbandes schweizerischer
Abwasserfachleute (VSA-Richtlinien) zu
erstellen.

Art. 21

1

Abwasser aus industriellen und gewerb-
lichen Betrieben, welche die Abwasser-
anlagen schadigen oder deren Betrieb,
Unterhalt und Reinigung beeintrichtigen
oder das tierische und pflanzliche Le-
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ben im Vorfluter gefidhrden, diirfen nur
nach ausreichender Vorbehandlung in das
Kanalisationsnetz eingeleitet werden.
Mit dem Anschlussbewilligungsgesuch

ist in diesen Fillen das vom Staats-
wirtschaftsdepartement genehmigte Vorbe-~
handlungsprojekt (Oel- und Fettabschei-
der, Neutralisations- und Entgiftungs-
anlagen usw.) einzureichen.

2 Es ist im besonderen verboten, nachge-
nannte Stoffe unmittelbar oder mittel-
bar in die Sammelleitungen einzubringen:

a) Jauche aus Aborten ohne Wassersplilung,
Stallen, Miststdcken und Komposthaufen
sowie Abfliisse aus Griinfuttersilos:

b) dickfliissige oder schlammige Fliissig-
keiten sowie feste Stoffe und Abfdlle,
welche die Leitungen verstopfen kénnen
(Oele, Fette, usw.):

c) Flissigkeiten, die giftige, feuer-
und explosionsgefdhrliche oder radio-
aktive Stoffe enthalten:

d) grdssere Mengen von Flissigkeiten mit
einer Temperatur von iiber 40 C;

e) saure, basische oder salzhaltige Fliis-
sigkeiten in schidlic her Konzentration

-

f) Gase und Diampfe aller Art:

g) Abwasser mit ldstigen Ausdiinstungen;

h) Abfille aus Riichenabfallvertilgern;

i) Kadaver und Metzgereiabfille:

k) Abwasser aus Betonmischern und Zement-
silos.

3 Im Zweifelsfalle entscheidet das Polizei~
departement.

Art. 22

3. Entliuftung 1l Alle Anschlussleitungen sind ausreichend
zu entliiften.
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2 Die Entliiftungsleitungen sind mdglichst
senkrecht mit einem unverminderten
Querschnitt bis 50 cm iiber Dach, jeden-
falls bis iUber Sturzhohe naher Fenster
bewohnter Dachzimmer zu fihren. Sie dir-
fen nicht in Kamine, Luftschdchte oder
dhnliche Anlagen miinden.

Art., 23

4. Geruchver- 1 Alle Ablaufe in den Anschlussleitungen
schluss mit Ausnahme der Regenfallrohre sind
Schlammsamm— mit Geruchverschlissen zu versehen.
ler
Ablaufe in 2 Bei Ablaufen von Kellern, Waschkiichen
Heizungsrau- sowie Regenfallrohren und Wasserab-
men ldufen ausserhalb des Hauses sind

Sckhlammsammler einzubauen.

3 Die Heizungsrdume sind so zu gestalten,
dass ausfliessendes Oel nicht versickern
oder durch Bodenablaufe abliessen kann.
Sind Bodenabl&dufe vorhanden oder vor-
gesehen, so sind z.B. Ablaufstutzen
von mindestens 10 cm HShe mit verschraub-
barem Verschluss anzubringen oder die
Brenner mindestens 10 cm tiefer zu legen.

Art. 24

5. Splil- und Rei- Beim Uebergang von den Fall zu den Grund-
nigungsvor- leitungen sowie am Ende langer Leitun-
richtungen gen sind luftdichte, verschliessbare

Spiil- und Reinigungsvorrichtungen einzu-
bauen., Diese sind an leicht zugdnglichen
Stellen, nicht aber in Wohnungen, Ar-
beitsrdumen und in unmittelbarer Ndhe von
Maschinen oder Heizkesseln anzuordnen.
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Art, 25

6., Oel- und Fett- 1 Abwasser aus Rdumen, in denen minera-
abscheider lische Oele und Pette sowlie feuer-

und explosionsgefahrliche Stoffe an-
fallen (Garagen, Reparaturwerkstdtten,
Autowaschplatze, Spritzwerke, chemi-
sche Waschanstalten usw.), dlirfen nur
unter Vorschaltung von Mineralolab-
scheidern gemass VSA-Richtlinien in die
Sammelleitungen eingeleitet werden.

2 Bei Grosskiichen von Wirtschaften, Kan-
tinen usw. sowie bei fleischverarbeiten-
den, fetthaltige Abwasser liefernden
Unternehmungen sind die Fettabscheider
gemass VSA~Richtlinien einzubauen.

3 Die Oel- und Pettabscheider missen auch
nach Inbetriebnahme der Abwasserreini-
gungsanlagen bestehen bleiben.

Art. 26

7. Hausklaranlagen 1 Die Abwasser sind in Hausklaranlagen
zu kléren.

2 Als Hauskldranlagen diirfen nur Klargru-
ben oder dreiteilige Abwasserfaulrdume
gemdss VSA-Richtlinien (VSA = Verein
schweiz. Zbwasserfachleute) erstellt
werden. Ueber die Verwendung der einzel-
nen Systeme entscheidet das Polizei-
departement.

3 Der Gemeinderat kann mit Zustimmung des
Polizeidepartementes auf die Erstellung
von Hauskldranlagen verzichten.

4 Nach Inbetriebnahme der Abwasserreini-
gungsanlage sind keine Hauskldranlagen
mehr zu erstellen und die bestehenden
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Anlagen sind innert angemessener, vom
Gemeinderat zu bestimmender Frist auf
Kosten der Eigentiimer auszuschalten,
sofern die Abwasser in die Abwasserrei-
nigungsanlage eingeleitet werden.

Art. 27
8. Kontroll- 1 Bei der Vereinigung mehrer Anschluss-
schachte leitungen oder, wo es aus betriebstech-~

nischen Griinden notig erscheint, sind
besteigbare Kontrollschichte ven minde-
stens 80 cm Durchmesser zu erstellen.

2 Bei Schachttiefen von mehr als 1,00 m
sind nicht rostende Steigeisen in 30
cm Abstand einzubauen.

3 Die Schachtausbildung hat hydraulisch
rischtig zu erfolgen (durchlaufende Rin-
nen, seitliche Einliufe mit Durchlauf-
rinnen, eventuelle ZAbstiirze usw. ). Kon-
trollschdchte sind mit gusseisernen
Deckeln von mindestens 60 cm lichter
Weite zu versehen. Armierte Betondeckel
mit Eisenrahmen am Deckel und im Falz
sind ebenfalls zuldssig.,

4 Im Innern von Gebiauden diirfen fiir Kon~
trollschdchte nur Deckel mit Geruchver-
schliissen verwendet werden. Bei Riick-
staugefahr sind verschraubbare Deckel
notwendig.

5 Die Deckel der Schichte miissen immer
zuganglich sein und diirfen nicht iiber~
deckt werden.

Art. 28

9. Entwdsserung 1 Aus tiefliegenden Riumen, die nicht mit
tieferliegen~ natiirlichem Gef&dlle entwissert werden
der Raume kdnnen, ist das Abwasser durch Pumpen

der Kanalisation zuzuleiten.




2 Pumpendruckleitungen sind iiber die ma-
ximale Riickstauhdhe der Sammelleitungen
zu fihren. In die Anschlussleitungen,
die iber dem normalen Wasserstand der.
Sammelleitungen liegen, aber zeitweilig
eingestaut werden konnen, sind Riickstau~
verschliisse einzubauen.

Art. 29

10. Material 1 Fir die Kanalisationsleitungen sind nur
bestgeeignete Materialien zuldssig.

2 Alle Apparate und Einrichtungen haben
den hygienischen Anforderungen zu ent-
sprechen.

Art. 30

1l. Zugdnglich- Alle Kanalisationsleitungen miissen jeder-
keit zeit zur Kontrolle, Reinigung und Durch-
spiilung gut zuginglich sein.

Art. 31

12. Betriebs- 1 Alle Kanalisationsleitungen miissen standig
und Reini- in gutem und betriebssicherem Zu-
gungsvor- stand gehalten werden und sind nach Be-
schriften darf durchzuspiilen und zu reinigen.

2 Hauskldranlagen sind jidhrlich mindestens
zweimal bis auf ca. 20 % des Inhaltes
zu entleeren und zu reinigen. Sie miis-
sen nach jeder Schlammentnahme und nach
jeder Reinigung sofort wieder mit
Frischwasser gefiillt werden.

3 Fett- und Mineraldlabscheider sind nach
Bedarf zu entleeren;:; das Abscheidegut
ist auf unschiddliche Weise zu beseitigen




13. Haftung

14. Abdnderung
der techni-
schen Vor-
schriften

l. Grundsatz
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und darf unter keinen Umstinden in die
Kanalisation oder in ober- und unter-
irdische Gewdsser abgelassen werden.

4 Geruchverschliisse miissen stets mit Was-
ser gefiillt sein.

Art. 32

Der Eigentiimer haftet fiir jeden Schaden,
der wegen fehlerhafter Erstellung, unge-
niigender Funktion oder mangelhaftem Be-
trieb und Unterhalt seiner Abwasseranlagen
verursacht wird.

Art. 33

Der Gemeinderat ist berechtigt, die unter
"IV. Bau- und Betriebsvorschriften" ent-
haltenen Bestimmungen allf&dlligen techni-
schen Neuerungen, soweit diese vom Eidg.
Departement des Innern vom VSA oder &hnli-
chen Fachgruppen normiert werden, ganz
oder teilweise anzupassen.

V. Beitrage und Gebiihren

Art. 34

1 Die Gemeinde erhebt von den anschluss-
pflichtigen Grundeigentimern an die Ko~
sten fiir Bau, Betrieb, Unterhalt und
Reinigung der Sffentlichen Abwasseran-
lagen eine einmalige Anschlussgebiihr
und eine jahrliche Betriebsgebiihr.
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2 Die Einnahmen aus den Anschlussgebiihren
und Perimeterbeitrdgen diirfen die Bau-
kosten unter Abzug allfidlliger Leistun-
gen von Bund und Kanton nicht iiberstei-
gen. Die Betriebsgebiihren diirfen nicht
hoher festgesetzt werden, als Betrieb,
Unterhalt und Reinigung sowie angemesse-
ne Verzinsung und Abschreibung es erfor-
dern.

3 Fir die Priifung der Anschlussbewilligungs-
gesuche und die Kontrolle der Anlagen
wird eine Gebllhr erhoben, die nach Zeit-
aufwand festzusetzen ist.

Art. 35

2. Anschlussge—~ 1 Die Anschlussgebihr betrdgt:
bihr

i

a) filir Grundstiicke ohne Gebiude: 0,5 %
der Katasterschatzung, mindestens
Fr. 20.--;

b) flr Grundstiickke mit Gebiuden:

- wenn das Gebdude nach Erstellung
der Sammelleitung gebaut wird:
1,5 % der Brandversicherungssumme;

- wenn das Gebdude im Zeitpunkt der
Erstellung der Sammelleitung schon
besteht und keine vorschriftsge-
mdsse Hauskldranlage besteht:

1,25 % der Brandversicherungssumme

- wenn das Gebdude im Zeitpunkt der
Erstellung der Sammelleitung schon
besteht und eine vorschriftsgemds-
se Hauslkliranlage besteht: 1 % der
Brandversicherungssumme

c) fir Neubauten anstelle von Altbauten,
fir die nach Inkrafttreten dieses Reg-
lementes bereits eine Anschlussgebiihr
bezahlt wurde:

1,5 % der Brandversicherungssumme: be-
reits bezahlte Anschlussgebiiliren sind
anzurechnens




3. Betrieks-
gebiihr

4, Perimeter-
beitrage
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d) fir An- und Aufbauten sowie zusidtzli-
che freistehende Kleinbauten: 1.5 %
des Differenzbetrages zwischen der al-
ten und der neuen Brandversicherungs-
Summe; diese Regelung gilt auch fir
Umbauten, sofern diese einen Mehran-
fall von Abwasser zur Folge haben.

2 Als massgebende Brandversicherungssumme
gilt der amtlich geschitzte Bauwert ohne
Berilicksichtigung des Neubauwertes.

3 Bei ausserordentlichen Verhdltnissen, wie
bei Industrie- und Gewerbebauten, Offent-
lichen Gebiuden usw. kann der Gemeinde-
rat die Anschlussgebiihr gemdss den gelten-
den technischen Richtlinien angemessen er-
hShen oder herabsetzen.,

Art. 36

1l Die j&hrliche Betriebsgebiihr ist vom Zeit-
punkt des aAnschlusses eines Grundstiickes
an eine gemeindeeigene Kanalisation zu
entrichten.

2 Sie betrdgt 15 Rp. pro m3 bezogenen Was-
sers. Beli ausserordentlichen Verhiltnis-
sen kann der Gemeinderat die Betriebsge-
biihr angemessen erhdhen oder herabsetzen.

3 Die Eigentiimer der Wasserversorgung lie-
fern der Einwohnergemeinde allj&hrlich
die erforderlichen Angaben iber den Wag-
serverbrauch ihrer Mitglieder.

4 Wo keine oder ungeniigende Angaben er-
haltlich sind, schitzt der Gemeinderat
den Wasserverbrauch nach Erfahrungs-
zahlen.,

Art. 37

An die Erstellungskosten der Sffentlichen
Abwasseranlagen kdnnen von den Grundei-

C_




5. Pdlligkeit 1
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gentumern neben den Anschlussgebiihren im
Sinne von Art. 35 ndtigenfalls auch Peri-
meterbeitrdge erhoben werden. Der Ent-
scheid hieriber liegt bei der Einwohner-
gemeinde.

Art. 38

Bei Bauten, die im Zeitpunkt der Erstel-
lung der Sammelleitung schon bestehen,
wird die Anschlussgebithr im ersten Jahre
des Anschlusses an die Sammelleitung fil-
lig. Die Gebihr kann einmalig oder in Ra-
ten wdhrend 5 aufeinanderfolgenden Jahren
entrichtet werden zu folgenden Bedingungen:

- Bei Bezahlung der gesamten Anschlussge-
bihr innert 3 Monaten seit Rechnungstel-
lung wird ein Skonto von 2 % gewahrt.

- Zu den Gebilhren und Beitrdgen, die nach
dem 6 Monat nach Rechnungstellung nicht
bezahlt sind, wird ein Verzugszins von
5 % ab diesem Zeitpunkt zugerechnet.

Bei der Ratenzahlung innert 5 Jahren wird
auf Nachzahlung bei teuerungsbedingter
Erhthung der Brandversicherungssumme ver-
zichtet. Bei Handdnderungen ist der ganze
Rest unverziiglich zu bezahlen.

Bei Neubauten wird vor Erteilen der An-
schlussbewilligung eine Akontozahlung von
der Halfte der mutmasslichen Anschlussge-
biihr verlangt. Die endgiiltige Rechnung-
stellung erfolgt nach Bekanntgabe der
rechtsgiiltigen Brandversicherungsschatzung.

Zahlungspflichtig ist der Eigentiimer des
Grundstiickes im Zeitpunkt der Rechnungstel-
lung.



6. Gesetzliches
Pfandrecht

1l. Rekursrecht

2. Strafbestim-
mung

3. Wiederherstel-
lung des vor-~
schriftsgemas-
sen Zustandes;
Ersatzvornahme

Art. 39

Fir die Gebiihren und Beitrdge gemass Art.
35 - 37 besteht ein gesetzliches Pfand--
recht ohne Eintragung im Grundbuch und
zwar fir die Anschlussgebiihren und Peri-
meterbeitrage auf 10 und fiir die Betriebs-
gebithren auf 2 Jahre.

VI. Straf- und Schlussbestimmungen

Art. 40

Gegen alle auf Grund dieses Reglementes
gefassten Beschliisse des Gemeinderates
kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim
Regierungsrat Rekurs eingereicht werden.

Art. 41

Verstbsse gegen dieses Reglement oder die
gestiitzt darauf erlassenen Einzelverfiligun-
gen werden, soweit Art. 15 des Bundesge-
setzes liber den Schutz dexr Gewdsser gegen
Verunreinigung nicht zur Anwendung kommt,
gemidss Art. 292 StGB bzw. § 8 EG zum

StGB mit Haft oder Busse bestraft.

Art. 42

1 Vorschriftswidrig erstellte Anlagen
oder eigenmdachtige Abweichungen von
den bewilligten Pldnen sind auf Kosten
des Leitungseigentiimers abzuandern
oder zu beseitigen.



2 Leistet der Leitungseigentiimer einer
entsprechenden Aufforderung des Gemein-
derates nicht fristgerecht Folge, so
ist der Gemeinderat ermachtigt, die
notwendigen Arbeiten auf Kosten des Lei-
tungseigentiimers durch Dritte vornehmen
zu lassen.

Art. 43
4. Inkfrafttre- Dieses Reglement tritt nach der Annahme
ten durch die Einwohnergemeinde mit der Ge-

nehmigung des Regierungsrates in Kraft.

G e nekm. i a4

an der Gemeindeversammlung vom 9. Mai 1972

DAS VERSAMMLUNGSBUREAU:

Der Gemeig%gprésident Die Stimmenzidhler
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wegisrungsrat des Kantons Luzern
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Der Stagtsschreiber:
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